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Ze stacji uzdatniania wody

Lp. Opis Szt.
Istniejacy kociot gazowy kondesacyjny wraz z wyposazeniem

1 (sterowniki, sciezka gazowa wraz z filtrem, podtaczenie 1kpl.
hydrauliczne kotta, automatyka). Moc nominalna 610kW.
Nowoprojektowany kociot gazowy kondesacyjny typ wraz z
wyposazeniem (sterowniki, Sciezka gazowa wraz z filtrem,

2 podtaczenie hydrauliczne kotta, automatyka). Moc nominalna Lkpl.
570kW. Sprawnos¢ max. 107%

3 Ptytowy, przeciwpradowy wymiennik ciepta Moc 600kW. 3kpl.

4 Zabezpieczenie stanu wody - istniejace. 1

5 Zabezpieczenie stanu wody - nowoprojektowane. 1

6 Grupa bezpieczenstwa - istniejgca. 1

7 Naczynie wzbiorcze - istniejace. 1

8 Zawor przytaczeniowy do naczynia wzbiorczego DN20 - 1
istniejgcy.

9 Zawor odcinajgcy kulowy gwintowany DN20 (spust) - istniejacy. 1
Grupa bezpieczenstwa, w tym:
- zawor bezpieczeristwa DN40 (1 1/2")

10 1kpl
- manometr 0-1,6 Mpa
- odpowietrznik automatyczny

1 Przeponowe naczynie wzbiorcze firmy Reflex o pojemnosci 1
catkowitej 140!

12 |Zawor przytaczeniowy do naczynia wzbiorczego DN20. 1

13 Zawor odcinajgcy kulowy gwintowany DN20 (spust). 12

14 Neutralizator kondensatu - istniejgcy. 1

15 Neutralizator kondensatu NEOP. 1
Istniejgca instalacja kominowa. Nalezy wykonac przeglad. W

16 razie koniecznosci wymieni¢ wadliwe elementy. Zakres 1
wymiany nalezy oméwic z Obstuga Techniczng Kottowni oraz
Inwestorem.
Istniejgca instalacja kominowa. Nalezy wykonad przeglad. W

17 razie koniecznosci wymienié¢ wadliwe elementy. Zakres 1
wymiany nalezy oméwic z Obstugg Techniczng Kottowni oraz
Inwestorem.

18  |Zawor odcinajgcy kotnierzowy DN150 5

19 Filtr DN150 2

20 Pompa obiegowa (przeptyw 55 m3/h, H=30 m) 2 kpl.

21 |Zawor zwrotny kotnierzowy DN150 2

2 Filtroodmulnik DN150 kotnierzowy z automatycznym 2kpl.
odpowietrznikiem oraz zaworem spustowym

23 Rozdzielacz DN250 4

24 |Zawér dwudrogowy z sitownikiem - istniejacy. 1kpl.

25 |Zawor dwudrogowy z sitownikiem (Kvs: 63 m3/h) + sitownik 1kpl.

26 |Zawdr odcinajgcy kotnierzowy DN100 2

27 Zawor zwrotny kotnierzowy DN80 1

28 Zawor odcinajgcy kotnierzowy DN80 2

29 Zawor odcinajgcy kulowy gwintowany DN25 1
Grupa bezpieczenstwa, w tym:

10 - zawor bezpieczenistwa DN40 (1 1/2") 1

- manometr 0-1,6 Mpa
- odpowietrznik automatyczny

LEGENDA
LEGEND

Przewody zasilajgce
Supply pipes

Przewody powrotne
Return pipes

Zawdr odcinajgcy

Zawor zwrotny

Zawor rownowazqcy

Manometr
Pressure Gauge

Termometr
Temperature Gauge

Pompa
Pump

Zawdr trojdrogowy
S port Valve

Zawdr spustowy
Drain cock

Zawdr odcniajqcy z odpowietrrnikiem
Isolating valve with air vent

Wodomierz
Water meter

Filtr siatkowy
Strainer

Zawdr bezpieczeristwa
Safety valve

Czujnik temperatury
Temperature sensor
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