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1. RZEDNE SKRZYZOWAN INSTNIEJACEGO UZBROJENIA NIEZNANE, W TYCH REJONACH WYKOPY WYKONYWAC RECZNIE ZE SZCZEGALNA _H_w.ﬁm_”_Mz_”_on»_
2. PRZYLACZE DO BUDYNKU PO PRALNI, ADMINISTRACYJNO LECZNICZEGO I PORTIERNI WYKONAC WG RYS NR 1
3. W NAJWYZSZYCH PUNKTACH ZAMONTOWAC ODPOIETRZENIE,W NAJNIZSZYCH PUNKTACH SPUSTY
4, KAZDY BUDYNEK MA MIEC MOZLIWOSC ODCIECIA NA ZAWORACH W STUDZIENCE 0ORAZ SPUSTU wODY
5. NIE WYKLUCZA SIE INNEGO DODATKOWEGO UZBROJENIA NIZ POKAZANEGO W NINIEJSZYM PROJEKCIE
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