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1. NIE POKAZANO SKRZYZOWAN Z INSTNIEJACYM UZBROJENIEM GDYZ RZEDNE TE NIE SA DOKLADNIE ZNANE. NALEZY JE USTALIC WYKONUJAC WYKOPY KONTROLNE PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBaT
2. PRZYLACZE DO BUDYNKU PRALNIA WYKONAC WG RYS NR 1
|_|®3mﬂ Imig i Nazwisko: Branza: Nr uprawnien: Data: Podpis NAZWA RYSUNKU: Skala:
PROJEKTOWAL: mgr inz. Alfred Wegorek | sanitarna MAZ/0325/PWOS/11 | 03.2020 . . . 1:100/1:500
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